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Элемент A
М 1 : 2

1. 2.
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Настройка
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100 125 160 200
1 10,8 15,7 28,8 34,6
2 8,8 15,2 21,5 32,8
3 5,5 12,7 21,2 28,5
4 3,9 8,4 18,4 23,8
5 2,3 4,1 12,9 16,5
6 1,0 1,2 8,7 11,7
7 6,1 7,8
8 2,6 3,6

Н
ас
тр
ой
ка

Вытяжка*

1 6,9 10,7 17,3 24,4
2 5,7 8,5 15,5 22,8
3 4,3 6,2 13,3 20,2
4 2,9 3,9 11,1 16,7
5 1,6 2,2 8,8 13,3
6 0,7 0,9 5,6 9,5
7 3,2 6,1
8 1,3 3,2Н
ас
тр
ой
ка

k

100Приток*
VIVA

125 160 200

*Совместное соединение

qv=k x  ∆Pm


